
柏原浄水場系 堀兼浄水場系 水野配水場系

管末 高区配水池管末 低区配水池管末 管末 低区配水区管末(1)低区配水区管末(2) 高区配水区管末 超高区配水区管末 管末

令和3年5月25日 0.00005以下 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満

令和4年5月24日 0.00005以下 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満

※表中で○○未満と表示されているのは、測定値が定量下限値未満であったことを示しています。

検査結果は全てPFOS及びPFOAの合算値（単位：mg/L） 

暫定目標値
（mg/L）

笹井配水場系 稲荷山配水場系

水道水におけるPFOS及びPFOAの水質検査結果

検査日
（採水日）


